VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s. &,
sidlo: Sob&icks 820/156, 638 01 Brno \

Vodohospodaiské laboratore, Laboratof Brno 46-3\;
Sobésicka 151, 638 01 Brno, tel: 547 212 417 b

ZkuSebni laboratof &. 1249 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025 L1240
- = Strana:1/1
Protokol o zkouskach ¢. 3900/ BP1/15
Cislo vzorku : 1310/BP1/15
Misto a bod odbéru : Myslibofice - studanka sv.Tekla Datum a éas odbéru :5.5.2015  13:05

Datum a éas pfijmu : 5.5.2015 14:26
Zadavatel : MAS Rokytna, o.p.s., Srazna 444, 676 00 Moravské Budé&jovice

Odebral : Zukalova L. Mgr., chemik analytik
Predmét zkousky : Povrchova voda
Postup odbéru : Odbér vzorki pitnych vod SP &. 1 ( CSN EN IS0 5667-3, CSN ISO 5667-5, CSN EN ISO 5667-16, CSN EN

ISO 19458, Vyhl. MZ &. 252/2004 Sb. )

Rozsah rozboru : Protokol o odbéru : 2597 / BP1/15

Datum ukoné&eni zkousek : 11.5.2015

Jednotka | Vysledek |Neiistota | Limit _|Hodnoceni |ldentifikace zkousky

Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 (NMH) | vyhowuje | soP & 13/2013/m (ESN EN ISO 9308-1)

Koliformni bakterie KTJ/100ml 70 0 (MH) | nevyhowuje | SOP & 13/201:3/mI (SN EN ISO 9308-1)

Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 0 (MH) | wyhowuje  |SOP &.17/2013/ (whi. M2 &.252/2004Sb.,
Pfiloha &, 6)

Podty kolonii pfi 36°C KT J/ml 32 40 (MH) | vyhovuje |SOP £.16/20131l (ESN EN ISO 6222)

Poéty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 82 200 (MH) | vyhovuie | SOP &.16/2013 (ESN EN ISO 6222)

Mikroskopicky obraz- jedinci/ml 0 50 (MH) | vyhowuje |SOP & 202014/ (ESN 75 7712)

| celkovy pocet organizmu

Mikroskopicky obraz- Zivé| jedinci/ml 0 0 (MH) | vyhowuje |SOP & 202014/ (SN 75 7712)

organizmy

Mikroskopicky obraz - % <1 10 (MH) | vyhowuje |sOP &.19/2014/1 (ESN 75 7713)

abioseston

Elektricka konduktivita mS/m 79,1 +5% 125 (MH) | whovuje  |SOP &8/2013m (CSN EN 27888)

Pach stupedi 0 2 (MH) | whowuje |SOP & 52013/ (CSN EN 1622, TNV 757340

pH 7.1 40,2 65-95 (MH)| whowuje |soP z.3/2013/m (CSN ISO 10523)

Barva mg/l Pt <2 20 (MH) | vyhowvuje | SOP .10/2013m (ESN EN ISO 7887, MetodalC)

Zakal ZFt <0,50 5 (MH) | whowuje |SOP 53 (SN ENISO 7027)

Dusitany mg/l <0,01 0,50 (NMH) | wyhowuje |SOP & 2/2012/M (€SN EN ISO 10304-1, CSN
EN ISO 103044, CSN EN ISO 15061)

Amonné ionty mg/l <0,04 050  (MH)| vyhovuje |SOP &23/2014mi (ESNISO 7150-1)

Dusiénany mg/l 751 +10% 50,0 (NMH) |nevyhowuje |SoP & 2/2012/m1 (ESN EN ISO 10304-1, CSN
EN ISO 10304-4, CSN EN ISO 15061)

CHSK manganistanem mg/l 1,63 £+13% |30 (MH) | whowuje |SOP &7 (GSN EN ISO 8467)

Zelezo mg/l 0,002 +10% 0,20 (MH)| wyhowuje |SOP & 18A/2013/1 (CSN EN ISO 17284-2, ERA
Method 6020)

Vapnik a horéik mmol/l 3,84 +10% 20-35 (DH) SOP & 18A/2013/1I (GSN EN ISO 17294-2, ERA
Method 6020)

Mikroskopicky obraz - abioseston : anorganicke castice

Uvedena nejistota je roziifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahmuje nejistotu odbéru vzorku.
Hygienické limity jsou dané whlaskou &. 252/2004 Sb. v aktualnim znéni.

Vyhowuje / newhowuje - vysledky zkousky vyhowuii / nevyhowuji hygienickému limitu. .

***. - u zkousky neni mozné posoudit shodu s limitem

Hodnoceni dle whiasky 252/2004 Sb. v aktuainim znéni pro zkousku: pach, pach®, chut, chut™: stupefi 0, 1, 2 - pfijateiny, stupef 3, 4, 5 - nepfijatelny

Vysledky zkouSek se tykaji jen zkousenych piedméti. Bez pisemného souhlasu %@Q@mﬁpml reprodukovat jinak nez cely.
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